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Chybovy kod |Pficina Odstranéni
FO Chladici prostredek vytéka | Odpojte pristroj asi na 30 min. od
Systém je zablokovan elekiricke site.
Pokud chyba po opétovnem
zapnuti pretrvava, obrafte se na
zakaznicky servis.
F1 Teplotni senzor teploty v
mistnosti je vadny
F2 Teplotni senzor vyparniku Kontaktujte zakaznicky servis.
je vadny
F4 Teplotni senzor odpadniho
vzduchu je vadny
H3 Ochrana proti pretizeni  |Zkontrolujte, zda nejsou okolni
kompresoru sepnula podminky mimo rozsah uvedeny v
E8 Chybné funkee kvili technickych adajich. Nez pfistroj
pretizeni opét zapnete, vyCkejte, az budou
teplota a vihkost vzduchu opét v
ramci pracovniho rozsahu.
Zkontrolujte, zda nejsou vstup a
vystup vzduchu blokované
néjakymi predméty a v pripadé
potieby je odstrate jesté predtim,
nez pristroj opét zapnete.
Pokud by chyba stale pretrvavala,
obrafte se na zakaznicky servis.
H8 Nadoba na kondenzat je  |Vyprazdnéni nadoby na kondenzat
plna (manualni vyprazdnéni ) podle
kapitoly Udrzba.
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